PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
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Wéjt Gminy Brenna

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 23
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przedstawia ponizej
sporzadzong dla GMINY BRENNA obszarowsg ocen¢ jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi za 2021 rok.

Wvykaz producentow wody zaopatrujacych ludnoéé gminy Brenna oraz dostarczajacych wode

z_indywidualnych uje¢ w ramach dzialalnosci gospodarczej, do budynkdw uzytecznosci

publicznej oraz do budynkéw zamieszkania zbiorowego na terenie gminy:

1) Zakiad Budzetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, ul. Wyzwolenia 34,
43-438 Brenna (producent wody dla wodociagéw Brenna Holcyna, Brenna Jatny
oraz rozprowadzajacy wodg wodociagiem Pogdrze — od studzienki zakupowej w Goérkach
Matych);

2) Spolka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum, ul. Wyzwolenia 75, 43-438 Brenna
(producent wody dla wodociggu Brenna Chrobaczy);

3) Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o0.0. w Ustroniu, ul. Mysliwska 10, 43~ 450 Ustron
(producent wody m.in. dla wodociagu Pogoérze — do studzienki zakupowej w Gorkach
Matych);

4) Szkola Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Le$nica 103,
43-438 Brenna (podmiot dostarczajacy wode z indywidualnego ujgcia Szkola Podstawowa

nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Lesnica 103, 43-438 Brenna);




5) RPM S.A. ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, 43-438 Brenna (podmiot
dostarczajacy wode z indywidualnego uj¢cia Osrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
»Dolina Lesnicy”, ul. Le$nica 153, 43-438 Brenna);

6) Zbigniew Pilas Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadlosci
ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna (podmiot dostarczajacy wode z indywidualnego ujecia Dom
Seniora PARAISO, ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna);

7) SANGOS ul. Zofii Kossak 43, 43-436 Gorki Wielkie (podmiot dostarczajacy wode
z indywidualnego ujgcia OSrodek Sportowo-Rekreacyjny SANGOS, ul. Zofii Kossak 43,
43-436 Gorki Wielkie);

8) Spoéldzielnia Brenna, ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna (podmiot dostarczajacy wode
z indywidualnego uj¢cia Spéldzielnia Brenna, ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna).

Wielko$¢ produkeii wody dostarczanej od poszezegdlnych producentow:

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wodg do spozycia przez 4 wodociagi publiczne,

z czego trzy z nich oparte sg na wodzie powierzchniowej: Brenna Holcyna (ujecie na Potoku
Holcyna), Brenna Chrobaczy (ujecie na Potoku Chrobaczy), Brenna Jatny (ujecie
na Potoku Jatny) i jeden oparty na ujgciu podziemnym — Pogérze (ujecie zlokalizowane poza
obszarem gminy) oraz S uje¢ indywidualnych opartych na wodach podziemnych. Spoérod
wodociagow dostarczajacych wodg z indywidualnych ujeé wody na terenie gminy PPIS
w Cieszynie nadzorowat 5, ktore dostarczaly wodg do obiektow uzytecznosci publiczne; tj.:

1) Szkola Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka, ul. Lesnica 103, 43-438 Brenna,

2) Osrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,,Dolina Le$nicy”, ul. Les$nica 153,

43-438 Brenna,

3) Dom Seniora PARAISO, ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna,

4) Osrodek Sportowo-Rekreacyjny SANGOS, ul. Zofii Kossak 43, 43-436 Gorki Wielkie,

5) Piekarnia w Brennej, ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna.

W 2021 r. na teren gminy Brenna dostarczano lacznie §rednio okoto 714 m¥d, w tym:
- z wodociggow publicznych:

1. Brenna Chrobaczy - 250,0 m*/d

2. Brenna Holcyna - 130,0 m%/d

3. Brenna Jatny - 5,0 m*/d

4. Pogérze — 222,0 m*/d (zakup na teren gminy)




- z wodociggow dostarczajacy wode z indywidualnego ujecia do budynku uzytecznosci
publicznej:

1. Szkola Podstawowa nr | Brenna Le$nica — 6,0 m*/d

2. Osrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,,Dolina Lesnicy” w Brennej - 40,0 m*/d

3. Dom Seniora PARAISO w Brennej - 8,0 m*/d

4. Osrodek Sportowo-Rekreacyjny SANGOS w Gérkach Wielkich - 8,0 m*/d

5. Spéldzielnia Brenna w Brennej - 45 m*/d

Liczba ludnosci zaopatrywane] w wode:

W 2021 r. 4999 mieszkaficow gminy korzystalo z wody pochodzacej z wodociggow
bedacych pod stalg kontrola zaréwno Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i przedsigbiorcow

wodociagowych oraz podmiotéw dostarczajacych wodg z uje¢ indywidualnych.

Jako$é wody, sposadb iej uzdatniania i dezynfekcii.

Po przeanalizowaniu wszystkich wynikéw badan wody przeznaczonej
do spozycia, wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r, majac

na_wzgledzie, Ze stwierdzone przekroczenia byly krotkotrwale, PPIS w Cieszynie

stwierdzil przydamo$é wody do spozycia dostarczanej przez nadzorowane wodociagi

mieszkancom gminy Brenna.

ujecie powierzchniowe, sposéb uzdatniania:

Brenna Chrobaczy przydatna do spozycia filtracja, dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja
fizyczna
przydatna do spozycia ujecie powierzchniowe, sposob uzdatniania:

Brenna Holcyna filtracja, dezynfekcja chemiczna

ujecie powierzchniowe, sposob uzdatniania:

rzydatna do spozZycia
prey filtracja, dezynfekcja fizyczna

Brenna Jatny

ujecie podziemne, spos6b uzdatniania: filtracja,
dezynfekcja chemiczna, korekta odezynu pH

Pogbrze przydama do spozycga

Szkota Podstawowa nr 1 im.
Janusza Korczaka

ujecie podziemne, sposéb uzdatniania: filtracja,

rzydatna do spozycia
prey pozy dezynfekcja fizyczna

w Brennej :
Osrodek Rekreacyjno- e iecie podzi ob uzdatniania: filtracj
cyjmo- datna do spozycia | Wigeie podziemne, sposob uzdatniania: filtracja,
Wypoczynkowy ,.Dolina Lesnicy” | P P dezynfekcia fizyczna, dezynfekcja chemiczna
w:Brennej
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Dom Seniora PARAISO L ujecie podziemne, sposob uzdatniania: filtracja,
w Brennej przydatna do spozycia dezynfekeja fizyczna, dezynfekcja chemiczna
~_ SANGOS | przydamadospozycia | gegynfekeja fizycana .
w Gérkach Wielkich . S ‘ o , :
Spoldzielnia w Brennej o ujecie podziemne, spos6b uzdamiania: filtracja,
ul. Wyzwolenia przydatna do spozycia dezynfekcia fizyczna

Przekroczenia warto$ci dopuszczalnych parametrow jakos$ci wody wraz ze wskazaniem ich

wplywu na zdrowie konsumentdw.

Badania jakosci wody prowadzone byly regularnie przez caly rok w 15 punktach
monitoringowych zlokalizowanych u odbiorcéw wody (12) oraz w stacjach uzdatniania
wody (3). Realizujac biezacy nadzér sanitarny oraz wewngtrzng kontrole jakoéci wody
pobrano lacznie 62 prébki wedy: z czego 19 w ramach kontroli urzedowej PPIS
w Cieszynie* oraz 43 w ramach kontroli wewngtrznej przedsigbiorcéw wodociagowych

i podmiotow dostarczajacych wode z ujeé indywidualnych.

Pod wzgl¢dem mikrobiologicznym kwestionowano 4 prébki wody - wszystkie pobrane
zostaly w ramach biezacego nadzoru sanitarnego PPIS w Cieszynie i pochodzily
z indywidualnych ujeé wody:

- w 2 probkach wody pochodzacych z dwéch rdznych ujeé stwierdzono: obecnoéé bakterii
grupy coli w iloéci 1 jednostka tworzace kolonie oraz obecno$é bakterii grupy coli w ilodci
5 jednostek tworzacych kolonie, w obu przypadkach Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Cieszynie wszczal postgpowanie administracyjne, ktére po otrzymaniu
niekwestionowanych wynikéw badaf wody w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
przez strong zostaty umorzone;

- kwestionowano 2 prébki wody pobrane w czerwcu w jednym obiekcie; w pierwszej prébee
wody stwierdzono obecno$¢ bakterii Escherichia coli oraz bakterii grupy coli, Pafnstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wydat decyzjg administracyjna, powtérne
badania wody wykazaly ponownie obecno$¢ w prébce bakterii grupy coli;
po przeprowadzeniu kolejnych dzialan naprawczych przez strone, dokonano kolejnego
pobrania probki wody, po otrzymaniu niekwestionowanych wynikéw badafi, PPIS

w Cieszynie uznal wykonanie nakazéw decyzji.




Pod wzgledem fizyko-chemicznym kwestionowano 12 probek wody.

- kwestionowano 4 probki wody pobrane w ramach nadzoru PPIS w Cieszynie — stwierdzone
nieprawidlowosci dotyczyly podwyzszonego stgzenia manganu (3 razy), podwyzszonego
stezenia chloru wolnego (1 raz) oraz nieakceptowalnych zmian w zakresie metnosci (1 raz);

- kwestionowano 8 probek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej — w 5 probkach
stwierdzono nieakceptowalne zmiany w zakresie mgtnosci, w 1 probce w zakresie barwy,
w 2 probkach stwierdzono obnizong warto$¢ odczynu pH, w 1 prébee stwierdzono
podwyzszong zawarto$¢ glinu, w 1 prébee stwierdzono réwniez podwyzszone stgzenie zelaza.
W zwiazku z utrzymujacym sie zbyt wysokim stezeniem manganu w wodzie pochodzace;j
z jednego z nadzorowanych uje¢ indywidualnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie wydat decyzje administracyjna, stwierdzajaca warunkowa przydatnos¢ wody
do spozycia przez ludzi pochodzaca z ww. ujgcia. Ostatecznie decyzja zostala uznana

za wykonana,.

Wplyw przekroczen wartoéci dopuszczalnych parametréow jakosci wody na zdrowie
konsumentéw:

Escherichia coli — bakterie chorobotwércze znajdujace si¢ w odchodach ludzkich
i zwierzecych. Wystepuja réwniez w S$ciekach, glebach oraz wodach niedawno
zanieczyszczonych odchodami. Bakterie te sg wrazliwe na $rodki dezynfekcji, ging w ciagu
20 minut podczas podgrzewania wody do temperatury 60°C. U czlowieka moga wywolywac
zakazenie drég moczowych, zatrucie pokarmowe, ropnie narzadowe, zapalenie otrzewnej,

jak rowniez zapalenie opon mézgowych u noworodk6w;

bakterie grupy coli — uznawane sa za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia, ze wzgledu na latwos¢ wykrywania i oznaczania w wodzie.
Bakterie te nie zawsze $wiadcza o zanieczyszczeniu wody patogenami. Poza wystgpowaniem
w odchodach, mozna je réwniez znalezé w wodach bogatych w substancje odzywcze,
w glebie, w rozkladajacych sie resztkach ro$linnych. Stwierdzenie ich obecno$ci w wodzie
do spozycia $wiadczy o nieodpowiednim procesie uzdatniania, nadmiernej zawarto$¢

substancji odzywczych w uzdatnionej wodzie, jak réwniez moze wskazywaé na wtorne

zanieczyszczenie wody;

metnosé - metnoéé wody jest parametrem fizycznym, stanowiacym imiarg ograniczenia
wzglednej przezroczystosci wody przez utrzymujace si¢ w niej czastki zawiesin.
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Podwyzszona warto$¢ tego parametru w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi
nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla ich zdrowia, lecz w niektérych sytuacjach moze
wskazywac na zakiécenia w procesie uzdatniania wody. Parametr ten stanowi wskaznik oceny
jakodci wody na roéZnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwlaszcza jako
wskaznik skutecznosci proceséw oczyszczania. Wysokie lub zmienne jej warto$ci moga
wskazywaé na pogorszenie jako$ci wody ujmowanej lub sygnalizowaé nieprawidlowosci
w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji. Zaleca sie aby
metno$¢ wody utrzymywana byla na mozliwie najnizszym poziomie ze wzgledu na jej

znaczenie dla jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym;

chlor wolny — jest wykorzystywany jako $rodek dezynfekcyjny, zarbwno w przemysle, jak
i w warunkach domowych, w szczegdlnodci jest on czgsto uzywanym w uzdatnianiu wody
czynnikiem dezynfekcyjnym i utleniajacym; u ludzi i zwierzat narazonych na dzialanie chloru
zawartego w wodzie do picia nie obserwowano zadnych specyficznych, niepozadanych

skutkow;

barwa — zabarwienie wody jest najczgSciej wynikiem obecno$ci barwnych substancji
organicznych (gtéwnie kwasow huminowych i fulwowych), zwiazanych z frakcja humusowa
gleby; na barwg wody silnie wplywa rowniez obecnos¢ zelaza i innych metali, w postaci
zanieczyszczen naturalnego pochodzenia lub produktéw korozji; dla barwy nie

zaproponowano wartosci zalecanej, opartej o kryterium zdrowotne;

odezyn pH — wskaZnik dla wody przeznaczonej do picia, ktéry nie ma bezposredniego
znaczenia dla konsumentéw wody, ale jest jednym z najwazniejszych eksploatacyjnych
parametréw jako$ci wody. Zréda podaja, Ze przy wysokich wartoéciach pH wyzszych niz 11

wystepuje podraznienie oczu i nasilenie schorzen skory;

mangan — jest powszechnie wystgpujacym skladnikiem zaréwno wod podziemnych,
jak i powierzchniowych, najczgsciej naturalnego pochodzenia, choé do jego wystepowania
moze przyczynia¢ sig rowniez dziatalno$¢ cztowieka i przenikajace do wod zanieczyszczenia
antropogenne, mangan nalezy do mikroelementéw niezbednych dla organizmu czlowieka,
uczestniczac jako kofaktor enzyméw w licznych przemianach metabolicznych i bedac jednym
z czynnikéw warunkujacych ich prawidlowy przebieg. Gléwnym Zrdédlem manganu dla

organizmu czlowieka jest zywno$¢, Podstawowym niepozadanym efektem zawartosci
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manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia jest jego niekorzystny wplyw na jako$§é
organoleptyczng wody, obejmujacy: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odziezy,
ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, majacych wielokrotny lub staly (czesty) kontakt
z woda, wzrost metno$ci wody, przykry smak wody, wytrgcanie si¢ nierozpuszczalnych

osadow czarnej barwy w systemie dystrybucji wody;

glin — jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechnionym, zwigzki glinu sa powszechnie
stosowanymi koagulantami w uzdatnianiu wody w publicznych wodociagach, a obecnoéé
glinu w wodzie do picia jest czgsto spowodowang niedostateczng kontrola procesu
uzdatniania wody. Narazenie czlowieka na dziatanie glinu moze nastapi¢ réznymi drogami,
przy czym woda do picia stanowi niewielki procent calkowitego spozycia tego pierwiastka,
niektore zrédla wskazuja na powigzanie glinu ze zmianami w mézgu charakterystycznymi dla
choroby Alzheimera a czg$¢ badan ekologiczno — epidemiologicznych potwierdzila zwigzek
wystepowania tej choroby z zawartoscig glinu w wodzie do picia. Istnieje jednak koniecznosé
dalszych badan, gdyz na chwile obecng nie potwierdzono przyczynowej roli glinu w tej

chorobie;

zelazo — podwyzszone wartoSci stezen zelaza w wodach ujmowanych na zaopatrzenie
ludnosci wystepuja przede wszystkim w wodach podziemnych, w ktorych ich gléwnym
Zzrodtem sg niektére substancje mineralne, obecne w utworach geologicznych; wody
powierzchniowe rzadko zawieraja znaczace iloSci Zelaza, podwyZszona zawarto$¢ zelaza
w wodach powierzchniowych mozZe wplywaé na wzrost zuZycia tlenu rozpuszczonego
(nasilenie deficytu tlenu w wodzie) oraz zwigkszaé ilos¢ zawiesin w wodzie; w praktyce poza
wodami ujmowanymi istotne znaczenie ma takze wzrost stezenia zelaza w wodzie
przeznaczonej do spozycia, nastgpujacy w trakcie jej uzdatniania i dystrybucji; problemem
o duzej skali jest ponadto przenikanie do wody zelaza z elementéw konstrukcyjnych
systemoéw dystrybucji; jony zelaza w organizmie dzialajg jako kofaktory w reakcjach
enzymatycznych, w ktérych dokonuje si¢ przenoszenie elektrondw; wchodzg w sklad
hemoprotein - bialek zawierajacych czasteczkg hemu, uczestniczacych w procesach
przenoszenia tlenu (hemoglobina, mioglobina), oddychania komdrkowego - transportu
elektronéw w lancuchu oddechowym w mitochondriach oraz w redukcji nadtlenkéw

w celu ochrony struktur komoérkowych przed uszkodzeniem.




W wodzie wodociagowej na terenie gminy Brenna stwierdzane byly, podobnie
jak w latach ubieglych, niskie warto$ci magnezu, w zwigzku z powyzszym w dalszym ciggu
celowym jest stosowanie przez mieszkancow zywnoSci bogatej lub wzbogaconej
w przyswajalny magnez. Magnez stabilizuje funkcje uktadu nerwowego i usprawnia prace
szarych komorek. Biorgc udzial w przemianie weglowodandw, bialek oraz tluszczow,
warunkuje dostawe energii do tkanek i komorek organizmu, zwlaszcza do wrazliwych na jej
niedobdr komorek nerwowych moézgu. Zmniejsza tez ich nadpobudliwo$é, dziatajac
na organizm uspokajajaco. Poprawia pami¢é i myS$lenie. Magnez jest odpowiedzialny
za sprawne dzialanie ukladu naczyniowo-sercowego. Magnez nie tylko zapobiega chorobom
serca, ale wspomaga ich leczenie. Jedli w organizmie wystgpuje niedobdr magnezu, $ciany

naczyn krwiono$nych mogga sig¢ obkurczacd, a to prowadzi do wzrostu cisnienia krwi.

Zeloszone reakceje niepozadane zwiazane ze spozyciem wody na danym obszarze.

Do PPIS w Cieszynie w 2021 r. zgloszono 3 interwencje dotyczace niewlasciwej jakosci
wody:

1) W sierpniu  wplynela informacja od mieszkancéw gminy Brenna zamieszkalych
w Gorkach Malych dotyczaca zanieczyszczenia wody w 3 studniach bedacych jedynym
zrédiem zaopatrzenia mieszkancdw posesji w  wodg. Interweniujacy podejrzewali,
iz przyczyna zanieczyszczenia jest najprawdopodobniej pozostawione (mimo podiaczenia
do kanalizacji) i niewla$ciwie uzytkowane szambo znajdujace si¢ na sgsiedniej posiadlosci.
W zwiazku z powyzszym przedstawiciele PPIS w Cieszynie dokonali poboru 3 probek wody.
W wyniku badan laboratoryjnych, we wszystkich pobranych prébkach, stwierdzono obecno$é
bakterii Escherichia coli, enterokokow oraz przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametru
bakterie grupy coli, a takze nieprawidlowe zmiany dla parametru ogdlna liczba
mikroorganizmow w 22+2°C po 72h, metno$¢ a takze w jednej z probek - nieakceptowalng
barweg, co naruszalo wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294). W zwiazku z sytuacja, iz woda pobrana ze wszystkich trzech studni okazata sie
niezdatna do uzycia, a jej jakos¢ zagrazala zdrowiu konsumentéow, PPIS w Cieszynie
stwierdzil brak jej przydatnosci do spozycia, jednoczesnie wskazujac, ze nie nadaje sie ona
rowniez do mycia ciala oraz produktéw spozywczych. O powyzszym niezwiocznie
poinformowano strong. Informacj¢ o ztej jakosci wody przekazano réwniez do Waéjta Gminy

Brenna, ktory skierowal sprawg do PINB w Cieszynie z prosba o wszczgeie kontroli




na dzialce, na ktérej zachodzi podejrzenie nieszczelnosci szamba, w zakresie szczelnosci
szamba, poprawnosci jego uzytkowania oraz sprawdzenia poprawnosci wewnetrznej instalacji

wodno-kanalizacyjnej.

2) We wrzeéniu wplynela informacja od mieszkanki Gminy Brenna - zamieszkalej
w Gorkach Wielkich dotyczaca zanieczyszczenia wody w jej prywatnej studni bedacej
jedynym zrédiem zaopatrzenia mieszkaficdw posesji w wodg. Interweniujaca podejrzewala,
iz przyczyng powyzszego zanieczyszczenia jest najprawdopodobniej nieszczelna kanalizacja,
ktora jej zdaniem jest zlokalizowana zbyt blisko studni. W zwigzku ze zgloszong interwencja
przedstawiciele PPIS w Cieszynie pobrali probke wody do badan laboratoryjnych. W wyniku
badan laboratoryjnych, stwierdzono obecno$é¢ bakterii Escherichia coli, enterokokéw oraz
przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametru bakterie grupy coli, a takze nieprawidlowe
zmiany dla parametru ogélna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h, co naruszalo
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W zwiazku z sytuacja,
iz woda pobrana ze studni okazalg si¢ niezdatna do uzycia, a jej jako$¢ zagrazala zdrowiu
konsumentéw, PPIS w Cieszynie stwierdzil brak jej przydatnosci do spozycia, jednoczesnie
wskazujac, Ze nie nadaje si¢ ona réwniez do mycia ciala oraz produktéw spozywczych.
O powyzszym niezwlocznie poinformowano strong. Informacj¢ o zlej jakosci wody

przekazano rowniez do Wojta Gminy Brenna.

3) We wrzeéniu wplynela informacja od mieszkanki Brennej dotyczaca zanieczyszczenia
wody w jej prywatnej studni $ciekami bytowymi z nieszczelnego szamba zlokalizowanego
na sasiedniej dzialce. W zwigzku ze zgloszong interwencja przedstawiciele PPIS w Cieszynie
pobrali prébke wody do badaf laboratoryjnych. W wyniku badafi laboratoryjnych
stwierdzono, iz nie zostata spelniona zalecana warto$¢ dla wskaznika mikrobiologicznego
jakim jest ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72 h w 1 ml wody, gdyz dla tych
bakterii stwierdzono wartosé > 300 jednostek tworzacych kolonie. Zgodnie z zapisem
zawartym w zataczniku nr 1 czesé¢ C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r., poz. 2294), zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala
200 jtk / 1 ml w kranie u konsumenta. W zwiazku z powyzszym PPIS w Cieszynie przekazal

kserokopie zgloszonej interwencji do Wajta Gminy Brenna, ktory skierowal sprawg do PINB

w Cieszynie.




Prowadzone postepowania administracyijne w zakresie jakosci wody.

PPIS w Cieszynie w 2021 r. prowadzit 4 postgpowania administracyjne na obszarze gminy

Brenna - ze wzgledu na stwierdzenie niewlasciwej jakoSci wody pod wzgledem

mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym; 2 postepowania administracyjne zostaly

zakonczone wydaniem decyzji administracyjnej, 2 kolejne zostaly umorzone.

Dziatania naprawcze prowadzone przez przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyine/

podmioty dostarczajace wode z uje¢ indywidualnych.

W zwiazku z przypadkami stwierdzenia zlej jako$ci wody zarzadzajacy ujeciami

dostarczajacymi wodg z indywidualnych uje¢ podejmowali dzialania naprawcze polegajace

na ptukaniu sieci, dokonaniu przegladu systeméw uzdatniania wody, zwigkszeniu dozowania

$rodka dezynfekcyjnego. Po przeprowadzanych dzialaniach zarzadzajacy przekazywali

do PPIS w Cieszynie niekwestionowane wyniki badan wody.

* nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych na 2021 r. badan w ramach urzgdowej kontroli w zwigzku z utrzymujacym
sig stanem epidemii — co skutkowalo oddelegowaniem pracownikéw do zadan zwiazanych ze zwalczaniem i zapobieganiem

szerzeniu sie Sars-Cov-2.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKi$.9011.2.5.2022 Cieszyn, dnia 31.03.2022 r.

Wéjt Gminy Brenna

Dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiisiwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 1., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie dokonat

okresowej oceny jakosci wody za rok 2021 dla gminy Brenna.

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wode do spozycia przez 4 wodociagi publiczne:
Brenna Holcyna, Brenna Chrobaczy, Brenna Jatny i Pogérze oraz S ujeé indywidualnych:
Szkota Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Le$nica 103, Osrodek
Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,,Dolina Le$nicy” w Brennej ul. Leénica 153, Dom Seniora
Paraiso w Brennej, ul. Wiejska 5, O$rodek Sportowo-Rekreacyjny Sangos w Gorkach

Wielkich, ul. Zofii Kossak 43, Spéidzielnia Brenna, ul. Wyzwolenia 89.

W 2021 roku realizujac biezacy nadzér sanitarny oraz wewnetrzng kontrole jakosci
wody pobrano lgcznie 62 prébki wody: z czego 19 w ramach kontroli urzedowej PPIS
w Cieszynie* oraz 43 w ramach kontroli wewnetrznej przedsigbiorcow wodociggowych

i podmiotdéw dostarczajacych wode z uje¢ indywidualnych.

Pod wzgledem mikrobiologicznym kwestionowano 4 probki wody - wszystkie pobrane zostaly
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego PPIS w Cieszynie i pochodzily z indywidualnych ujeé
wody:

- w 2 probkach wody pochodzacych z dwéch réznych ujgé stwierdzono: obecnos$¢ bakterii

grupy coli w iloéci 1 jednostka tworzace kolonie oraz obecnoé¢ bakterii grupy coli w ilosci




5 jednostek tworzacych kolonie, w obu przypadkach Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Cieszynie wszczal postgpowanie administracyjne, ktére po otrzymaniu
niekwestionowanych wynikow badan wody w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
przez strong zostaly umorzone;

- kwestionowano 2 prébki wody pobrane w czerweu w jednym obiekcie; w pierwszej prébee
wody stwierdzono obecno$¢ bakterii Escherichia coli oraz bakterii grupy coli, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wydat decyzj¢ administracyjna, powtdrne badania
wody wykazaly ponownie obecno§¢ w probce bakterii grupy coli; po przeprowadzeniu
kolejnych dzialan naprawczych przez strong, dokonano kolejnego pobrania probki wody,
po otrzymaniu niekwestionowanych wynikéw badan, PPIS w Cieszynie uznal wykonanie

nakazow decyzji.

Pod wzgledem fizyko-chemicznym kwestionowano 12 prébek wody:

- kwestionowano 4 prébki wody pobrane w ramach nadzoru PPIS w Cieszynie — stwierdzone
nieprawidtowosci dotyczyly podwyzszonego st¢zenia manganu (3 razy), podwyzszonego
stezenia chloru wolnego (1 raz) oraz nieakceptowalnych zmian w zakresie metnosci (1 raz);

- kwestionowano 8 prébek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej — w 5 probkach
stwierdzono nieakceptowalne zmiany w zakresie metnosci, w 1 prébce w zakresie barwy,
w 2 probkach stwierdzono obnizona warto§¢ odezynu pH, w 1 prébee stwierdzono
podwyzszona zawarto$¢ glinu, w 1 probee stwierdzono réwniez podwyzszone st¢Zenie Zelaza.
W zwiazku z utrzymujacym si¢ zbyt wysokim st¢Zeniem manganu w wodzie pochodzacej
z jednego z nadzorowanych ujgé indywidualnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie wydal decyzj¢ administracyjng, stwierdzajaca warunkowsa przydatnosé¢ wody
do spozycia przez ludzi pochodzaca z ww. ujgcia. Ostatecznie decyzja zostala uznana

za wykonana,

Podmioty dostarczajgce wodg na terenie gminy Brenna nie przedstawily ocen ryzyka,
o ktérych mowa w § 12 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

JjakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).




Oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw wody na terenie gminy Brenna
dokonano na podstawie:

e analizy wynikéw badan prébek wody pobieranych w ramach realizacji zatwierdzonego
przez PPIS w Cieszynie harmonogramu oraz w ramach rekontroli;

e dzialan podejmowanych przez podmioty dostarczajace wode w  przypadku
stwierdzonych przekroczen parametrow;

e nieodnotowania zdarzen mogacych mieé negatywny wplyw na zdrowie publiczne
zwiazanych z jakoscig wody przeznaczonej do spozycia,

uznajac wode dostarczang konsumentom na terenie gminy za bezpieczna,

Biorac pod uwage powyzsze, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
stwierdza:

przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy Brenna.

* nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych na 2021 r. badart w ramach urzgdowej kontroli w zwigzku z utrzymujacym
sig stanem epidemii — co skutkowalo oddelegowaniem pracownikéw do zadan zwigzanych ze zwalczaniem i zapobieganiem

szerzeniu si¢ Sars-Cov-2.







