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Wojt Gminy Brenna

Dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2021 r., poz. 195) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 1., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie dokonal

okresowej oceny jakosci wody za rok 2020 dla gminy Brenna.

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wodg do spozycia przez 4 wodociagi publiczne:
Brenna Holcyna, Brenna Chrobaczy, Brenna Jatny i Pogérze oraz 5 ujgé indywidualnych:
Szkota Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Leénica 103, Centrum
Rekreacyjno-Lecznicze ,,Dolina Le$nicy” w Brennej, ul. Lesnica 153, Dom Seniora Paraiso
w Brennej, ul. Wiejska 5, Osérodek Sportowo-Rekreacyjny Sangos w Goérkach Wielkich,
ul. Zofii Kossak 43, Spotdzielnia Brenna, ul. Wyzwolénia 89.

W 2020 roku pobrano tacznie 32 probki wody: z czego 6 w ramach kontroli urzedowej
PPIS w Cieszynie* oraz 26 w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez
przedsigbiorcow wodociagowych oraz podmioty | wykorzystujace wode pochoqucq
z indywidualnych uje¢. Pod wzgledem mikrobiologicznym nie kwestionowano zadnej probki
wody. Pod wzgledem fizyko-chemicznym kwestionowano 2 probki wody, pobrane w ramach
kontroli wewngtrznej w budynkach majacych zaopatrzenie w wodg z ujgé indywidualnych.
W pobranych probkach wody stwierdzbno obniZonQ warto§é odezynu pH Po stwierdzeniu
przekroczen zarzadzajacy ujeciami wody'podj eli dziatania naprawcze, polegajace na ptukaniu

sieci.

Podmioty dostarczajace wodg na terenie gminy Brenna nie przedstawity ocen ryzyka,
0 ktérych mowa w § 12 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw wody na terenie gminy Brenna
dokonano na podstawie:
e analizy wynikow badaf probek wody pobieranych w ramach realizacji zatwierdzonego
- przez PPIS w Cieszynie harmonogramu oraz w ramaéh rekontroli;

e dzialan podejmowanych przez podmioty dostarczajace wode w przypadku
stwierdzonych przekroczen parametrow;

e nicodnotowania zdarzef mogacych mie¢ negatywny wplyw na zdrowie publiczne
zwiazanych z jako$cia wody przeznaczonej do spozycia,

uznajac wodg dostarczang konsumentom na terenie gminy za bezpieczna,

Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
stwierdza:

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy Brenna.

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Brenna
2. ala

* nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych na 2020 r. badan w ramach urzedowej kontroli w zwiazku z czasowym
zamknieciem PSSE w Cieszynie z uwagi na ognisko zachorowan na COVID-19, a takze w zwiazku z ogloszeniem stanu
epidemii — co skutkowato oddelegowaniem pracownikéw do zadan zwiazanych ze zwalczaniem i zapobieganiem szerzenia sig
Sars-Cov-2.
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Pan Jerzy Pilch
Wajt Gminy Brenna

Zgodnie z § 23 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje w
wersji elektronicznej obszarowa ocene¢ jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi dla GMINY BRENNA za 2020 r. |

.
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Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Brenna
2. ala






Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie
z § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 1. poz. 2294) przedstawia ponizej sporzgdzong dla GMINY

BRENNA obszarowag ocene jakoSci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi za 2020 r.

Wykaz producentdow wody zaopatrujacych ludnos$é gminy Brenna oraz dostarczajacych wode

z indywidualnych uje¢ w ramach dzialalnosci gospodarczei, do budynkéw uzytecznosci

publicznej oraz do budynkdw zamieszkania zbiorowego na terenie gminy:

1) Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnéj w Brennej, ul. Wyzwolenia 34,
43-438 Brenna (producent wody dla wodociagéw ,Brenna Holcyna”, ,Brenna Jatny”
oraz rozprowadzajacy wode wodociagiem ,,Pogérze” — od studzienki zakupowej w Gorkach
| Maﬂych); 7

2) Spélka Wodna Brenna-Chrbbaczy—Centrum, ul. Wyzwolenia 75, 43-438 Brenna
(producent wody dla wodociagu ,,Brenna Chrobaczy”);

3) Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.0. w Ustroniu, ul. MyS$liwska 10, 43- 450 Ustron
(producent wody m.in. dla wodociggu ,,Pogérze” — do studzienki zakupowej w Gorkach
Malych);

4) Szkola Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Lesnica 103,
43-438 Brenna (podmiot wykorzystujacy wode pochodzaca z indywidualnego ujgcia);

5) Centrum Rekreacyjno-Lecznicze ,,Dolina Le$nicy”, ul. Le$nica 153, 43-438 Brenna
(podmiot wykorzystujacy wode pochodzaca z indywidualnego ujecia); |

6) Dom Seniora PARAISO, ul. Wiejska 5, 43-438 Brenna (podmiot wykorzystujacy wode
pochodzacg z indywidualnego ujgcia); |
7) Osrodek Sportowo-Rekreacyjny SANGOS, ul. Zofii Kossak 43, 43-436 Gorki Wielkie
(podmiot wykorzystujgcy wode pochodzaca z indywidualnego ujecia);

8) Spoldzielnia Brenna, ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna (podmiot wykorzystujgcy wodg

pochodzacg z indywidualnego ujecia).



Wielko$¢ produkceji wody dostarczanej od poszczegdlnych producentow:

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wode do spozycia przez 4 wodociagi publiczne,

z ¢zego trzy z nich oparte sg na wodzie powierzchniowej: ,,Brenna Holcyna” (ujecie na Potoku
Holcyna), ,,Brenna Chrobaczy” (ujecie na Potoku Chrobaczy), ,,Brenna Jatny” (ujecie na
Potoku Jatny) i jeden oparty na ujgciu podziemnym — ,,Pogérze” (ujecie zlokalizowane poza

obszarem gminy) oraz 5 uje¢ indywidualnych opartych na wodach podziemnych. Sposréd

wodociagéw dostarczajacych wode z indywidualnych uje¢ wody na terenie gminy PPIS
w Cieszynie nadzorowat 5, ktére dostarczaty wode do obiektéw uzytecznosci publicznej tj.:

1) Szkola Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka, ul. Le$nica 103, 43-438 Brenna,

2) Centrum Rehabilitacyjno—Lecznicze ,,Dolina Leénicy”, ul. Lesnica 153, 43-438 Brenna,
3) Dom Seniora PARAISO, ul.\Wiejska 5, 43-438 Brenna,

4) Osrodek Sportowo-Rekreacyjny SANGOS, ul. Zofii Kossak 43, 43-436 Gorki Wielkie,

5) Piekarnia w Brennej, ul. Wyzwolenia 89, 43-438 Brenna.
W 2020 r. na teren gminy Brenna dostarczano Igcznie $rednio okolo 671,5 m%/d, w tym:

- z wodociagéw publicznych:
1. ,,Brenna Chrobaczy” - 242,0 m*/d
2. ,,Brenna Holcyna” - 126,0 m%/d
3. ,.Brenna Jatny” - 5,0 m*/d
4. ,Pogérze” - 194,0 m*/d (zakup na teren gminy)

- Zz wodociggéw dostarczajacy wode z indywidualnego ujecia do budynku uzytecznosci \
publicznej:

1. Szkota Podstawowa nr 1 Brenna Lesnica - 3,5 m*/d

2. Centrum Rehabilitacyjno - Lecznicze ,,Dolina Le$nicy” - 40,0 m*/d

3. Dom Seniora PARAISO - 8,0 m’*/d

4. O$rodek Sportowo - Rekreacyjny SANGOS - 8,0 m?/d

5. Spotdzielnia Brenna — 45 m*/d '



Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode:

W 2020 r. 4673 mieszkancow gminy korzystato z wody pochodzacej z wodociggow
- bedacych pod stalg kontrolg zaréwno Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i przedsigbiorcow

wodociggowych oraz podmiotéw dostarczajacych wode z uje¢ indywidualnych.

Jako$¢ wody, sposob jej uzdatniania i dezynfekcii.

Po przeanalizowaniu wszystkich wynikéw badan wody przeznaczonej do spozycia,
wykonanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., PPIS w Cieszynie

stwierdzil przydatno$¢ wody do spoiycia dostarczanej przez nadzorowane wodociagi

mieszkancom gminy Brenna.

o ujecie powierzchniowe, spos6b uzdatniania:
przydatna do spozycia filtracja, dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja

,.Brenna Chrobaczy”
fizyczna,

. przydatna do spozycia ujecie powierzchniowe, sposob uzdatniania:

»Brenna Holcyna” Lo filtracja, dezynfekcja chemiczna, ‘
. przydatna do spozycia ujecie powie?zchniowe, sppséb uzdatniania:

»Brenna Jatny filtracja, dezynfekcja fizyczna,
HiE przydatna do spozycia | Ujgcie podziemne, sposob uzdatniania: filtracja,

~ »Pogorze ; dezynfekcja chemiczna, korekta odczynu pH,

Szkota Podstawowa nr 1 im.
Janusza Korczaka
w Brennej

Centrum Rekreacyjno — Lecznicze | przydatna do spozycia
»Dolina Lesnicy” w Brennej

ujecie podziemne, sposéb uzdatniania: filtracja,

rzydatna do spozycia -
Py POy dezynfekcja fizyczna

ujecic podziemne, sposob uzdatniania: filtracja,
dezynfekcja fizyczna, dezynfekcja chemiczna

Dom Seniora PARAISO o ujecie podziemne, sposéb uzdatniania: filtracja,
w Brennej przydatna do spozycia dezynfekcja fizyczna, dezynfekcja chemiczna
Qérodek SpOl"tOWO—Rekreacyjny S ujecie podziemne, sposob uzdatniania:
; SANGOS przydatna dospozycia | dezynfekeia fizyczna
w. Gorkach Wielkich ‘

ujecie podziemne, sposdb uzdatniania: filtracja,

Piekarnia w Brennej e
przydatna do spozycia dezynfekeja fizyczna,

ul. Wyzwolenia




Przekroczenia/ warto$ci dopuszezalnych parametrdw jakosci wody wraz ze wskazaniem ich

wplywu na zdrowie konsumentow.

Badania jakosci wody prowadzone byly regularnie przez caty rok w 18 'punktach
monitoringowych zlokalizowanych u odbiorcow wody (15) oraz w stacjach uzdatniania
wody (3). Realizujgc biezacy nadzOr sanitarny oraz wewnetrzng kontrole jakosci wody
pobrano lacznie 32 probki wody: z czego 6 w ramach kontroli urzedowej PPIS w Cieszynie*
oraz 26 w ramach kontroli wewnetrznej przedsiebiorcow wodociggowych i podmiotow

dostarczajacych wode z uje¢ indywidualnych.

Pod wzgledem mikrobiologicznym nie kwestionowano zadnej probki wody.

Pod wzgledem fizyko - chemicznym kwestionowano 2 prébki wody, pobrane w ramach
kontroli wewnetrznej podmiotéw wykorzystujacych wode pochodzaca z indywidualnych ujec;

w obu probkach stwierdzono obnizong warto$¢ odezynu pH.

Wplyw przekroczen wartosci dopuszczalnych parametréw jakoSci wody na zdrowie

konsumentow:

- odczyn pH — wskaznik dla wody przeznaczonej do picia, ktéry nie ma bezposredniego
znaczenia dla konsumentdéw wody, ale jest jednym z najwazniejszych eksploatacyjnych
parametréw jakosci wody; zrodta podaja, ze przy wysokich wartosciach pH wyzszych niz 11

wystepuje podraznienie oczu 1 nasilenie schorzen skory;

W wodzie wodociaggowej na terenie gminy Brenna stwierdzane byly, podobnie
jak w latach ubieglych, niskie warto§ci magnezu, w zwigzku z powyzszym w dalszym ciggu
celowym jest stosowanie przez mieszkancoOw zywnosci bogatej lub wzbogaconej
w przyswajalny magnez. Magnez stabilizuje funkcje uktadu nerwowego i uéprawnia prace
szarych komorek. Biorage udzial w przemianie weglowodandw, bialek oraz thuszczow,
warunkuje dostawe energii do tkanek i komérek organizmu, zwlaszeza do wrazliwych na jej
niedobdér komoérek nerwowych moézgu. Zmniejsza tez ich nadpobudliwo$¢, dziatajac na
organizm uspokajajgco. Poprawia pami¢¢ i myslenie. Magnez jest odpowiedzialny za sprawne

dzialanie ukladu naczyniowo-sercowego. Magnez nie tylko zapobiega chorobom serca, ale
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wspomaga ich leczenie. Jesli w organizmie wystepuje niedobér magnezu, $ciany naczyn

krwionosnych moga si¢ obkurczaé, a to prowadzi do wzrostu cisnienia krwi.

Zgloszone reakcje niepozadane zwigzane ze spozyciem wody na danym obszarze.

Do PPIS w Cieszynie w 2020 1., nie zgloszono niepozadanych reakcji zwiazanych ze spozyciem

wody na danym obszarze.

Prowadzone postepowania administracyine w zakresie jakosci wody.

PPIS w Cieszynie w 2020 r. nie proWadzH na obszarze gminy Brenna zadnego postepowania

administracyjnego, w zakresie jakosci wody.

Dzialania naprawcze prowadzone przez przedsiebiorstwa wodociagowo — kanalizacyjne/

podmioty dostarczajace wode z ujeé indywidualnych.

W zwigzku z przypadkami stwierdzenia ztej jakosci wody, ze wzgledu na obnizona wartos$¢
odczynu pH, podmioty dostarczajace wodg¢ z indywidualnych ujec¢ podjeli dziatania naprawcze

polegajace na ptukaniu sieci.

PANSTWOW
INSPEK

* nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych na 2020 r. badan w ramach urzedowej kontroli - w zwigzku z czasowym
zamknieciem PSSE w Cieszynie z uwagi na ognisko zachorowan na COVID — 19 a takze w zwiazku z ogloszeniem stanu
epidemii — co skutkowalo oddelegowaniem pracownikéw do zadan zwiazanych z zwalczaniem i zapobieganiem szerzeniu sig
wirusa Sars-Cov-2.






